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Sýnatökur og mælingar á grunnvatni við urðunarstað Skaftárhrepps á Stjórnarsandi voru 
framkvæmdar í ágúst 2012. Sýnin voru efnagreind á rannsóknarstofu Rannsóknarþjónustu Sýni 
ehf. og hjá Eurofins DE í Þýskalandi. 
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1 Inngangur 
Verkís hf. í samstarfi við Rannsóknarþjónustuna Sýni ehf. tók að sér sýnatökur og mælingar á 
grunnvatni frá urðunarstað Skaftárhrepps á Sjórnarsandi. Sýnatka fór fram 23. ágúst 2012. 
Tekin voru sýni úr brunni gerðum úr ø110 PVC röri. Sýnin voru efnagreind á rannsóknarstofu 
Rannsóknarþjónustunnar Sýni ehf., og Eurofins DE í Þýskalandi þar sem gildi á súrefnisþörf 
(COD), olíu/fitu, köfnunarefni, fosfór og þungmálmum voru mæld. Sýnin reyndust vera tær og 
lyktarlaus. Meðfylgjandi er tafla sem sýna hita, leiðni- og sýrustigsgildi ásamt magn 
mengunarefna. Í viðauka 1 eru niðurstöður efnagreininga á sýnunum. 
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2 Mæligildi 

2.1 Magn mengunarefna ásamt öðrum mældum gildum  
 

Tafla 2.1.1  Magn mengunarefna ásamt fleiri þáttum mælt í sýnum. Sjá einnig í viðauka 1. 

 

Efnisþáttur  Mælt 
Hitastig  7.0 
Leiðni  80 µS/cm 
pH  7.0 
Fita  <2 mg/L 
Súrefnisþörf (COD)  41 mg/L 
Heildar fosfór, P  0.2 mg/L 
Ammóníum  NH3‐N 0.16 mg/L 
Nítrat‐ N  0.2 mg/L 
Lífræn halógensambönd 
(AOX)  0.019 mg/L 
Blý (Pb)  0.11 mg/L 
Kadmíum (Cd)  <0.0010 mg/L 
Kvikasilfur (Hg)  <0.0010 mg/L 
Tin (Sn)  <0.050 mg/L 
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Viðaukar 
Viðauki 1 – Niðurstöður efnagreininga 
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Viðauki 1 – Niðurstöður efnagreininga 

 

 



 
 

 

Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var.
Upplýsingar um aðferðafræði, nákvæmni og næmni aðferða má fá hjá Rannsóknarþjónustunni Sýni hf.  
Óheimilt er að afrita prófunarskýrslur nema í heilu lagi ef ekki liggur fyrir skriflegt samþykki frá 
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Verkís/ Kirkjubæjarklaustur 
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