
Áhættumat og viðbraðsáætlun fyrir Dísilolíugeymi og vararafstöð

Stærð tanks í lítrum Alls 1.200

Fjarlægð frá sjó / strönd Hefur ekki áhrif

Tegund mengunar Olíumengun

Atvik Mistök eða bilun á búnaði

Forvarnir og búnaður Geymir og vararafstöð er innandyra þar sem gólf virkar sem þró þannig að 

olía á ekki að geta borist í umhverfi. Olíutankur er í vel loftræstu rými.

Líkur á mengun Ólíklegt A

Afleiðing Óverulegar A

Áhætta Óveruleg A

Viðbrögð við mengunarslysi Komi leki að olíutanki og/eða vararafstöð skal tryggja að útidyr séu opnar.

 Tilkynna skal tilvikið til Brunavarna Árnessýslu, sími 4 800 900 og til 

Umhverfisstofnunar. 
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