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Framkvæmd mælinga 
Þykktarmælingu framkvæmdi Gísli A. Guðmundsson hjá NDT ehf á Akureyri. 
Upplýsingar varðandi aðstæður, notkun geyma o.fl. veitti Ari Elísson hjá 
Olíudreifingu ehf. 
Framkvæmd þykktarmælinga og sjónskoðunar á geyminum fóru fram í  maí mánuði 
2022. Geymirinn er liggjandi stálgeymir og var umfar hans mælt utanrá.  

Þykktarmælingar 
Varðandi staðsetningu mælistaða og niðurstöður þykktarmælinga á geyminum er hér 
vísað á meðfylgjandi teikningar (1 stk.). Allar plötur eru mældar á svipaðan hátt ( sjá 
teikn ) 

Segulsviðsmælingar 
Á ekki við 

Sjónskoðun 
Suður eru skoðaðar sérstaklega. 

Niðurstöður 
Geymir er í góðu ásigkomulagi að innanverðu samkvæmt þykktarmælingum. 
Suðurhlið umfars er dældað. Geymir lítur þokkalega út að utanverðu en þarfnast 
málningar. Sjá teikningar og ljósmyndir. Eigandi geymis var látin vita. Sjá 
meðf. niðurstöður mælingar. Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm.  

Akureyri, 19 maí 2022 

Virðingarfyllst. 

______________________ 
Gísli Arnar Guðmundsson 

http://www.ndt.is/
mailto:ndt@ndt.is


OLÍUDREIFING EHF  
ARI ELÍSSON 
HÓLMASLÓÐ 8-10  
101 REYKJAVÍK    

NDT EHF    
WWW.NDT.IS  
ndt@ndt.is 
+354 8440313  

 

STAÐFESTING ÞYKKTARMÆLINGAR 
 
SKÝRSLA NR.: 221382 
DAGS. SKÝRSLU: 19 maí 2022 
EIGANDI GEYMIS: Olíudreifing ehf 
REKSTRARAÐILI: Olíudreifing ehf 
DAGS. FRAMKV.: 11 maí 2022 
STAÐUR Reykjavík  
HVAÐ MÆLT: Geymir 21 
FASTANÚMER: T0025 
EIGENDANÚMER: 101.21.00 
SMÍÐAÁR:  
 
MÆLIBÚNAÐUR:  Olympus 45MG. 5 Mhz Serial nr: 130177407, skoðað 

og vottað þann 30.08.2016 
 Stilliklossar (Calibration blocks): 3mm, 6mm 9mm 
 12mm og 18mm.  
 Meðf. er vottorð mælibúnaðar (Statement of 
 Calibration). 
 
FRAMKV. MÆLINGA: Gísli Arnar Guðmundsson 
 
SKÍRTEINI (CERT): Ultrasonic Inspection – Level II ( UT 3.1 & 3.2 ) 
 PCN GEN ISS 14 2017/ n.r. 67057 
 10/03/2017 - 10/03/2022 
  
 
Hér staðfestist að framkvæmdar hafa verið þykktarmælingar á ofangreindum 
geymi, í eigu og rekstri Olíudreifingar ehf, að ósk rekstraraðila. 
Niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi blaðsíður ( teikningar ) og eru 
öll mál í mm. Alls eru þar skráðar 46 niðurstöður. 
Þykktarmælir og nemar tengdir búnaðinum voru sannreyndir og prófaðir með 
mælingum á stilliklossum fyrir, á meðan og að loknum mælingum. 
 
 
 
 
 
Skoðað/dags./af: 19/05/2022    Samþykkt/dags./af: 
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Myndir frá geymi 21 

 
Mynd 1. Suðurhlið geymis. 

 
Mynd 2.  Norðurhlið geymis. 

http://www.ndt.is/
mailto:ndt@ndt.is


OLÍUDREIFING EHF  
ARI ELÍSSON 
HÓLMASLÓÐ 8-10  
101 REYKJAVÍK    

NDT EHF    
WWW.NDT.IS  
ndt@ndt.is 
+354 8440313  

 
Mynd 3.  Umfar virðist ótært við fundament. 

 
Mynd 4.  Suðurhlið er dælduð á kafla. 
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