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Framkvæmd mælinga 
Þykktarmælingu framkvæmdi Gísli A. Guðmundsson hjá NDT ehf á 
Akureyri. Upplýsingar varðandi aðstæður, notkun geyma o.fl. veitti Ari Elísson og 
Gunnar Kr. Sigmundsson hjá Olíudreifingu ehf. 
Framkvæmd þykktarmælinga og sjónskoðunar á geyminum fóru fram í  júlí mánuði 
2022. Geymirinn er standandi stálgeymir og var botn hans mældur ásamt neðsta 
umfari. 
Þykktarmælingar  
Varðandi staðsetningu mælistaða og niðurstöður þykktarmælinga á geyminum er hér 
vísað á meðfylgjandi teikningar (1 stk.). Allar gólfplötur eru mældar á svipaðan hátt 
þ.e.a.s. miðast er við að hafa mælinguna i miðri plötu, aðeins var tekin einn punktur í 
plötu. 
Sjónskoðun 
Farið er um allan geyminn með sterkt ljós og því haldið rétt við yfirborðið svo 
pyttir og misfellur sjáist betur. Kverksuða geymis er skoðuð sérstaklega vel ásamt 
öðrum suðum innanvert í geymi. Þá eru svelgir einnig skoðaðir mjög vel. 
Niðurstöður 
Geymir er í mjög góðu ásigkomulagi að innanverðu. Gólf tvöfaldað desember 2017.  
Geymir lítur afar vel að utanverðu. Eigandi geymis var látin vita. Sjá meðf. 
niðurstöður mælingar, teikningar og ljósmyndir 
Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm.  

Akureyri, 16 september 2022 

Virðingarfyllst. 

______________________ 
Gísli Arnar Guðmundsson 
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STAÐFESTING ÞYKKTAR & SEGULSVIÐSMÆLINGA 

SKÝRSLA NR.: 
DAGS. SKÝRSLU: 
EIGANDI GEYMIS: 
REKSTRARAÐILI: 
DAGS. FRAMKV.: 
STAÐUR 
HVAÐ MÆLT: 
FASTANÚMER: 
EIGENDANÚMER: 
SMÍÐAÁR: 

MÆLIBÚNAÐUR: 

TM-223128-T0127-12-2022
16 september 2022
Icelandic Tank Storage
Olíudreifing ehf 
16 júlí 2022
Hvalfjörður. Litli Sandur 
Geymir 12 
T0127 
311.12.00 
1965 

 MFE MK IV Tank Floor Scanner. Serial No.MK4-
0016-A-TFS  
Olympus 45MG. 5 Mhz Serial nr: 130177407, skoðað 
og vottað þann 14.09.2020
Stilliklossar (Calibration blocks): 3mm, 6mm 9mm 
12mm og 18mm.  
Meðf. er vottorð mælibúnaðar (Statement of 
Calibration). 

FRAMKV. MÆLINGA: Gísli Arnar Guðmundsson 

SKÍRTEINI (CERT): Ultrasonic Inspection – Level II ( UT 3.1 & 3.2 ) 
PCN GEN ISS 14 2017/ n.r. 67057 
01/04/2022 - 31/03/2027

Hér staðfestist að framkvæmdar hafa verið þykktarmælingar á ofangreindum 
geymi, í eigu og rekstri Olíudreifingar ehf, að ósk rekstraraðila. 
Niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi blaðsíður ( teikningar ) og eru 
öll mál í mm. Alls eru þar skráðar 97 niðurstöður. 
Þykktarmælir og nemar tengdir búnaðinum voru sannreyndir og prófaðir með 
mælingum á stilliklossum fyrir, á meðan og að loknum mælingum. 

Skoðað/dags./af: 16/09/2022 Samþykkt/dags./af: 
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HLIÐ-NEÐSTA UMFAR

GÓLF

þYKKTARMÆLINGAR (UTM)
REKSTRARAÐILI: OLÍUDREIFING EHF
TILVÍSUN OKKAR: TM-223128_T0127-12-2022
MÆLINGAR FRAMKV: 14 JÚLÍ 2022
STAÐUR: LITLI SANDUR
HLUTUR MÆLDUR: GEYMIR NR. 12
FASTANÚMER: T0127
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MYNDIR FRÁ GEYMI 12 

Mynd 1. Þak geymis 

Mynd 2. Gólf og neðsta umfar geymis. 










	TM_223128_T0127_12_2022.pdf
	Sheets and Views
	Model





